Einsatzbericht

Auslosung BMA / Emslandstarke

Laufende Nummer:

Datum des Einsatzes: 6 Dezember 2010

Einsatzort: Emslandstarke

Ursache der Alarmierung: | Auslosung BMA / Feuer Elektro- Schaltschrank

Uhrzeit der Alarmierung: 17:00 Uhr | Art: FME = Rufschleife: 224

Einsatzkrifte: 23 Mann
. TLF
Einsatzfahrzeuge: ELF | X| LFl6 | X | LF8 24/50 X| TLF8 [X | MTF
Eingesetztes Gerit: 2x CO?- Feuerloscher, 2x PA- Gerite
Einsatzdauer: 00:35 Stunden
Zusitzliche Stellen: Rl || ARG THW DIRIS SIBtgrisi et
Soltau Wietzendorf

Bericht: Sie sind hiiufig ein Argernis fiir die Feuerwehren und sorgen fiir
zahlreiche Fehlalarme (automatische Brandmeldeanlagen).
Am Nikolaustag verhinderte eine solche Anlage aber Schlimmeres.
Sie tat das, wozu sie eigentlich da ist, rechtzeitig Alarm auslosen
wenn es notig ist.
In einem groflen Industriebetrieb in Wietzendorf war durch einen
technischen Defekt ein Elektro- Schaltschrank in Brand geraten.
Er war von den Mitarbeitern auf dem weitlaufigen Geléinde selbst
noch nicht bemerkt worden.
Durch die BMA wurde zum Gliick friihzeitig Alarm ausgelost, die
Feuerwehr konnte den Brand schnell mit zwei CO?- Feuerloschern
und einem Trupp unter Atemschutz loschen, bevor sich das Feuer
weiter ausbreiten konnte.
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